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Caída de tensión: Es la diferencia de potencial que hay entre dos extremos de un 
circuito por medio de esta se puede saber la pérdida de tensión causada por la 
resistencia del conductor y otros factores. 
 
Flujo luminoso El flujo luminoso que produce una fuente de luz es la cantidad 
total de luz emitida o radiada, en un segundo, en todas las direcciones (1). 
 
Fotometría: Medición de cantidades asociadas con la luz. 
 
Iluminancia La iluminancia o nivel de iluminación de una superficie es la relación 
entre el flujo luminoso que recibe la superficie y su área. Se simboliza por la letra 
E, y su unidad es el lux (lx) (1). 
 
Lumen (lm): Unidad de medida del flujo luminoso en el Sistema Internacional (SI). 
Radiométricamente, se determina de la potencia radiante; fotométricamente, es el 
flujo luminoso emitido dentro de una unidad de ángulo sólido (un estereorradián) 
por una fuente puntual que tiene una intensidad luminosa uniforme de una candela 
(2). 
 
Luminaria: Aparato de iluminación que distribuye, filtra o transforma la luz emitida 
por una o más bombillas o fuentes luminosas y que incluye todas las partes 
necesarias para soporte, fijación y protección de las bombillas, pero no las 
bombillas mismas y, donde sea necesario, los circuitos auxiliares con los medios 
para conectarlos a la fuente de alimentación (2). 
 
LUX (lx): Unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades (SI) para la 
iluminancia o nivel de iluminación. Equivale a un lm=m2. Se usa en fotometría 
como medida de la intensidad luminosa, tomando en cuenta las diferentes 
longitudes de onda según la función de luminosidad, un modelo estándar de la 
sensibilidad a la luz del ojo humano (3). 
 
UL:UnderwritersLaboratories INC. Normas esenciales para la confianza y la 
seguridad pública, para la reducción de costos, la mejora de la calidad y la 
comercialización de productos y servicios, para que los consumidores puedan 
disfrutar de un medio ambiente más seguro (4). 
 
Subestación: Conjunto único de instalaciones, equipos eléctricos y obras 
complementarias, destinado a la transferencia de energía eléctrica, mediante la 




Seccionador: Dispositivo destinado a hacer un corte visible en un circuito 
eléctrico y está diseñado para que se manipule después de que el circuito se ha 
















































En el bloque 4 (edificio de Mecánica) de la Universidad Tecnológica de Pereira, se 
identificó la ausencia de un sistema de iluminación de emergencia la cual permita 
una pronta evacuación del edifico de una forma segura en caso de presentarse 
una emergencia, brindándole a las personas que allí desarrollan sus actividades 
una iluminación adecuada para dicha evacuación. 
 
La integración del sistema de iluminación de emergencia en el bloque 4 (edificio 
de Mecánica) con el alumbrado estándar debe cumplir las normas del sistema 
eléctrico dadas por la NTC 2050, NTC 1700, NFPA 70 y el RETILAP, dicha 
integración requerirá un diseño confiable que brinde seguridad en casos de 
emergencia. 
 
Palabras claves: NTC 1700, NTC 2050, NFPA 70, RETILAP, DIALux evo, 








In block 4 (building Mechanics) of the Technological University of Pereira, the 
absence of a system of emergency lighting which allows a rapid evacuation of the 
building safely in case of an emergency is identified, giving people they develop 
their activities there adequate lighting for such evacuation. 
 
System integration emergency lighting in block 4 (Building Mechanical) with 
standard lighting must meet the standards of the electrical system given by the 
NTC 2050, NTC 1700, NFPA 70 and RETILAP, such integration will require a 
reliable design provide security in emergencies. 
 
Keywords: NTC 1700, NTC 2050, NFPA 70, RETILAP, DIALux evo, AutoCAD, 















En la Universidad Tecnológica de Pereira, el bloque 4 (edificio de Mecánica) no 
posee un sistema de iluminación de emergencia el cual garantice la seguridad de 
las personas que allí permanecen, esto traería un gran riesgo en el momento de 
presentarse un acontecimiento que conlleve a un fallo eléctrico en el sistema 
principal de iluminación, ya que no habría un sistema que garantice la iluminación 
necesaria para la correcta evacuación del edificio. Esto no solo traería un 
problema de seguridad, sino que también traería un problema legal ya que en 
Colombia rigen diferentes reglamentos y normas nacionales las cuales deben ser 
cumplidas por los establecimientos. 
 
De acuerdo al REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO 
PÚBLICO - RETILAP (2), debe existir un sistema de iluminación de emergencia 
para todo edificio que contenga más de 100 personas en hora de la noche, el cual 
debe estar ubicado en las rutas de evacuación. 
 
En la sección 700 de la NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 2050 aparecen las 
disposiciones que aplican a la seguridad eléctrica de la instalación, operación y 
mantenimiento de los sistemas de emergencia. 
 
En la National Fire Protection Association NFPA 70 se establecen los medios 
necesarios para el diseño y la localización del alumbrado de emergencia (6). 
 
Al confrontar estas normas y reglamentos nacionales e internacionales los cuales 
establecen los parámetros a seguir en diseños de un sistema de iluminación de 
emergencia, se hace notable la importancia de un proyecto que permita identificar 
los fallos y brindar las posibles soluciones que se tienen en el bloque 4 (edificio de 
Mecánica) de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
Con este proyecto de grado resultarán beneficiadas las siguientes partes: el 
estudiante que por medio de este va a poder adquirir su título de Tecnólogo en 
Electricidad; las personas que permanecen en el bloque 4 porque su seguridad 
será mejorada y la Universidad Tecnológica de Pereira porque estará cumpliendo 








1 NORMATIVIDAD DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
1.1 NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 2050 
La norma NTC 2050 (Primera actualización) fue ratificada por el Consejo Directivo 
el 11 de noviembre de 1998, de acuerdo a esta norma en el capítulo 7 
(condiciones especiales), en la cual la sección 700 (sistemas de Emergencia) 
existen el siguiente numeral para el Alumbrado de Emergencia (7): 
 
Cuadro 1. Numeral 700-12 corresponde a fuentes de alimentación 
El suministro de corriente debe ser tal que, si falla el suministro normal a la edificación o 
grupo de edificaciones afectadas, o dentro de ellas, el suministro de fuerza de 
emergencia, el alumbrado de emergencia o ambos, estarán disponibles dentro del tiempo 
necesario para esas aplicaciones, pero no debe demorar más de 10 segundos. El 
sistema de suministro para propósitos de emergencia, además de permitir el 
funcionamiento de los servicios normales del edificio. 
 
Al seleccionar una fuente de alimentación de emergencia hay que tener en cuenta el tipo 
de actividad desarrollada en el edificio y el tipo de servicio que haya que prestar; por 
ejemplo, si es de corta duración, como la evacuación de los espectadores de un teatro, o 
de mayor duración, como suministrar energía para alumbrado y otras aplicaciones 
durante un periodo indefinido ante una situación anómala debida a una avería producida 
dentro o fuera de la edificación. 
 
En lugares de reuniones en los que pueda haber más de 1000 personas o en 
edificaciones que tengan más de 23 m de altura con cualquiera de las siguientes clases 
de actividad: educación, residencial, detención y correccional, negocios y comercio, los 
equipos de las fuentes de alimentación. 
 
a) Baterías.  
 
Las baterías que se utilicen como fuentes de alimentación para sistemas de emergencia 
deben ser de capacidad nominal de corriente adecuada para alimentar y mantener 
durante 1,5 horas como mínimo la carga total conectada, sin que la tensión aplicada a la 
carga caiga por debajo del 87,5 % de la tensión normal. 
 
Las baterías, tanto si son de tipo ácido como alcalino, deben estar diseñadas y 
construidas de modo que satisfagan las necesidades del servicio de emergencia y que 
sean compatibles con el cargador que haya instalado en ese sistema en particular. 
 
Para baterías selladas (libres de mantenimiento) no es necesario que la caja sea 
transparente. Sin embargo, las baterías de plomo ácido a las que haya que añadir agua 
deben tener cajas transparentes o translúcidas. No se deben utilizar baterías tipo 
automotriz. 
 




1.2 REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO 
RETILAP 
El 1 de abril de 2010 entro en vigencia el REGLAMENTO TÉCNICO DE 
LUMINACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO (RETILAP), mediante la Resolución 
181331 de agosto 6 de 2009 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (2). 
 
El RETILAP tiene por objeto fundamental establecer los requisitos y medidas que 
deben cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado público, tendientes a 
garantizar: los niveles y calidades de la energía lumínica requerida en la actividad 
visual, la seguridad en el abastecimiento energético, la protección del consumidor 
y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los 
riesgos originados, por la instalación y el uso de sistemas de iluminación (2). 
 
En la sección 470.2 del RETILAP se hace referencia a las instalaciones que 
requieren de alumbrado de emergencia (2): 
 
Requieren de alumbrado de emergencia las siguientes instalaciones: 
 
 Los edificios de más de 5 pisos o edificios que en cualquier hora de la noche 
concentren más de 100 personas: deben disponer de al menos un sistema de 
alumbrado de emergencia, que en caso de falla del alumbrado normal, 
suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de 
manera que puedan abandonar el edificio, evitar las situaciones de pánico y 
permitir la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los 
equipos y medios de protección existentes. 
 Todo recinto cuya ocupación sea mayor a 100 personas: aplica a recintos con 
ocupación en horas de la noche o que el recinto y su vía de evacuación a lugar 
seguro carezca de iluminación natural. 
 Recorridos de las rutas de evacuación, desde los orígenes de la evacuación 
hasta el espacio exterior seguro, siempre que estos sean cerrados con muy 
bajos aportes de iluminación natural o se requieran en horas de la noche. 
 Parqueaderos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 
m2, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o 
hasta las zonas generales del edificio. 
 Zonas de baños en edificios de uso público. 
 Lugares en los que se ubican tableros de distribución o de accionamiento de la 
instalación de alumbrado. 
 Instalaciones que por reglamentaciones especiales requiera de alumbrado de 
emergencia. Ver norma NFPA 75. 
 
En la sección 470.3 del RETILAP se hace referencia a las características de la 
instalación del alumbrado de emergencia (2): 
 
La instalación del alumbrado de emergencia debe cumplir los siguientes requisitos: 
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 Ser fija y estar provista de fuente propia de energía 
 Debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse una falla de la 
alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por 
el alumbrado de emergencia. Se considera como falla de alimentación el 
descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor 
nominal. 
 El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación no debe demorar más 
de 15 segundos en estar disponibles. 
 La instalación cumplirá las condiciones de servicio continuo durante 1 hora, 
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar la falla: 
 En las vías de evacuación cuyo ancho no exceda de 2 m, la iluminancia 
horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 
0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de 
la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas 
como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 
 En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las 
instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los 
cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 
luxes, como mínimo. 
 Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el 
factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de 
mantenimiento que contemple, tanto la reducción del rendimiento luminoso 
debido a la suciedad de las luminarias, como al envejecimiento de las 
bombillas. 
 Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo 
del índice de rendimiento cromático Ra de las bombillas debe ser 40. 
 A los circuitos de alumbrado de emergencia no deben conectarse otros 
artefactos ni bombillas que no sean los específicos del sistema de emergencia. 
Sección 700-15 de la Norma NTC 2050. 
 Los sistemas de alumbrado de emergencia deben estar diseñados e instalados 
de modo que la falla de un elemento de los mismos, como una bombilla 
fundida, no deje a oscuras los espacios que requieran alumbrado de 
emergencia. 
 Cuando el alumbrado normal artificial consista únicamente en bombillas de 
descarga de alta intensidad, como vapor de mercurio o sodio de alta presión o 
de halogenuros metálicos, el sistema de alumbrado de emergencia debe estar 
destinado para que funcione hasta que se restablezca totalmente el alumbrado 
artificial normal. 
 Las baterías que se utilicen como fuentes de alimentación para sistemas de 
emergencia deben tener una capacidad nominal de corriente adecuada para 
alimentar y mantener durante 1 hora como mínimo, la carga total conectada, 
sin que la tensión aplicada a la carga caiga por debajo del 87,5% de la tensión 
nominal. La instalación debe contar con un medio de carga automática de las 
baterías. No se deben utilizar baterías tipo automotriz. 
18 
 
En la sección 470.4-b del RETILAP se hace referencia a la localización de las 
luminarias de emergencia (2): 
 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias deben cumplir 
las siguientes condiciones: 
  
Se deben situar por lo menos a 2 metros por encima del nivel del suelo. 
 
b) Se debe disponer de una en cada puerta de salida y en posiciones en las que 
sea necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de 
seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: 
 
 En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
 En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación 
directa. 
 En cualquier otro cambio de nivel. 
 En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 
 
1.3 NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION NFPA 70 
Según la NFPA 70 todo alumbrado de emergencia deberá incluir los medios 
necesarios para proporcionar una adecuada iluminación en las salidas, deben 
contener letreros luminosos de evacuación. Los sistemas de alumbrado de 
emergencia deberán estar diseñados e instalados de manera que la falta de 
cualquier elemento de iluminación individual, como la quema de una lámpara, no 
pueden dejar en la oscuridad total cualquier espacio que requiera alumbrado de 
emergencia. En caso de iluminación de alta y baja intensidad de descarga se 
utilizan las luminarias de tipo: sodio, vapor de mercurio, halogenuros metálicos, 
para esto se utiliza una fuente de iluminación normal, el sistema de alumbrado de 
emergencia se requiere para operar solamente hasta que la iluminación normal se 
ha restaurado (8). 
 
Cada luminaria debe estar provista de una batería la cual por norma internacional 
UL (4), debe tener una autonomía a total potencia de 90 minutos, tiempo en el cual 
su potencia empieza a decaer hasta los 240 minutos (cuatro horas) cuando se 
descargan totalmente. La batera luego de que se restablece el fluido de la red 
pública, se empieza a recargar y en un lapso de 24 horas queda con la totalidad 
de la carga (9). 
 
Para otorgar una iluminación de emergencia adecuada las luminarias deben tener 
las siguientes disposiciones (9): 
 




Se debe instalar por lo menos una luminaria sobre la puerta o salida en posición 
que permita identificar un peligro potencial. 
En las escaleras donde cada tramo reciba iluminación directa. 
En cualquier cambio de nivel o dirección de la ruta de evacuación. 
En las intersecciones de pasillos. 
 
La iluminación de emergencia debe cumplir con las siguientes características (9): 
 Estar fija y contar con fuente propia de energía. 
 En el circuito de emergencia se puede conectar la línea de alimentación de la 
iluminación estándar. 
 Las baterías que se utilicen como fuente de alimentación para sistemas de 
iluminación de emergencia, deben tener una capacidad nominal de corriente 
adecuada para alimentar y mantener durante 90 minutos la carga total. La 
instalación debe contar con un medio de carga automático de las baterías. 
 No se deben instalar baterías tipo automotriz. 
 
1.4 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1700 
La norma NTC 1700 fue ratificada por el Consejo Directivo el 3 marzo de 1982, de 
acuerdo a esta norma existen los siguientes numerales para el Alumbrado de 
Emergencia (10). 
 
Cuadro 2. Iluminación de los medios de evacuación (Sección 4.6 NTC 1700) 
4.6.1 La iluminación de los medios de evacuación deberá ser continua durante el tiempo 
en que las condiciones de ocupación requieran que las vías de escape estén disponibles 
para su utilización. Deberá emplearse iluminación artificial en los sitios durante los 
períodos requeridos para mantener la iluminación en los valores mínimos especificados. 
4.6.2 Los pisos de los medios de evacuación deberán iluminarse en todos los puntos, 
incluyendo ángulos e intersecciones de corredores y pasillos, escaleras, rellanos y 
puertas de salida con no menos de 10 lux medidos en el piso. En auditorios, teatros, salas 
de concierto, esta iluminación se podrá reducir a 2 lux durante la función. 
4.6.3 Toda la iluminación se deberá disponer en tal forma que, si se presenta una falla en 
la única unidad de iluminación existente en un lugar, ésta no deje en la oscuridad el área 
servida. 
4.6.4Fuentes de iluminación 
La iluminación en las vías de escape deberá suministrarse por medio de una fuente que 
asegure una confiabilidad razonable, tal como el servicio eléctrico público. 
4.6.4.1 No podrán utilizarse unidades de alumbrado portátiles o linternas alimentadas por 
baterías de cualquier tipo como fuentes principales de iluminación en una vía de escape, 
pero se podrán utilizar como fuentes de emergencia (véase el numeral 4.7). Ningún 








Cuadro 3. Luces de emergencia (sección 4.7 NTC 1700) 
4.7.1 Toda edificación deberá proveerse de las facilidades para luces de emergencia 
en las vías de escape. 
4.7.2 El sistema de iluminación de emergencia deberá ser alimentado por dos fuentes 
independientes de suministro: una tomada de la acometida del edificio y derivada 
antes del control general de la edificación (después del contador), con circuitos e 
interruptores independientes de tal forma que, al desconectarse la corriente de los 
demás circuitos de la edificación ésta quede energizada, y otra tomada de una fuente 
auxiliar que garantice el funcionamiento del sistema. 
4.7.3 Donde el mantenimiento de iluminación dependa de los cambios de una fuente 
de energía a otra, no deberá haber una interrupción apreciable de la iluminación 
durante el cambio. Donde la iluminación de emergencia sea proporcionada por un 
generador operado por un motor primario, a gasolina o diésel (nunca eléctrico), no se 
permitirá un retardo mayor de 10 s. 
4.7.4 La iluminación de emergencia se deberá disponer en tal forma que mantenga el 
grado de iluminación especificado durante un período mínimo de hora y media, en 
caso de falla de la iluminación normal. 
4.7.5 Todo sistema de iluminación de emergencia deberá ser capaz de entrar en 




1.5 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 
 
1.5.1 TIPOS DE ILUMINACIÓN 
 
1.5.2 Iluminación permanente  
Son luminarias en las que se alimenta con energía eléctrica, de un modo 
permanente y en todo momento las lámparas de dichas luminarias de manera que 
se efectúa al unísono un doble alumbrado, un alumbrado normal y un alumbrado 
de emergencia (11). 
 
Como las luminarias permanentes siempre están encendidas, se puede 
comprobar en todo momento que la línea de suministro funciona correctamente. 
Cuando falla el suministro de energía eléctrica del alumbrado normal y las 
lámparas son suministradas con energía eléctrica del sistema de emergencia, 
dichas lámparas están calientes, lo cual propicia el mantenimiento del flujo 
luminoso sin disminución alguna en el tránsito de un suministro al otro, sobre todo 
cuando se utilizan lámparas fluorescentes. Se recomienda el empleo de luminarias 
permanentes, en lugares donde sea necesario asegurar una iluminación 
ininterrumpida (garajes, ascensores, aulas, etc.).  
 
Hay que tener en cuenta, que el uso ininterrumpido de lámparas obliga a su 
reposición en menor tiempo (de 4 a 11 meses, cuando se utilizan lámparas 
fluorescentes), que cuando se emplean otros sistemas. Si no se realiza un 
adecuado programa de mantenimiento, entre la 3000 a 8000 horas de vida de las 
lámparas (tubos fluorescentes), estas pueden quedar inutilizadas, propiciando la 
ausencia de alumbrado de emergencia durante el tiempo en que se procede a su 
renovación (11). 
 
1.5.3 Iluminación no permanente 
Son luminarias que solo se activan cuando la alimentación del alumbrado normal y 
el de la planta de energía fallan o cuando el suministro de energía eléctrica, 
disminuye por debajo del 70%. 
 
1.5.4 Iluminación combinada 
Son luminarias que disponen de dos o más lámparas que permiten alimentar parte 
de ellas con energía eléctrica para el alumbrado de emergencia y la otra parte 
conectadas al suministro del alumbrado normal, de manera que parte de las 
lámparas permanecen encendidas en todo momento mientras hay suministro de 
energía eléctrica al alumbrado normal y la otra parte solo se encienden cuando 
falla dicho suministro eléctrico del alumbrado normal. Las luminarias combinadas 
se pueden utilizar para señalizar de un modo permanente la situación de puertas, 




Las luminarias combinadas, pueden ser encendidas o apagadas, a voluntad, 
cuando el suministro eléctrico se hace con la iluminación normal, esta 
disponibilidad es muy útil cuando se pretende evitar consumos innecesarios. 
También existen luminarias combinadas, en las que no es posible regular este 
encendido o apagado a voluntad ya que permanecen permanentemente 
encendidas. Cuando se agota la lámpara suministrada con energía eléctrica del 
alumbrado normal, siempre queda la opción de que funcione la lámpara conectada 
al sistema eléctrico de emergencia (11). 
 







1.6 ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
1.6.1 Alumbrado de emergencia permanente 
El suministro de energía en este tipo de alumbrado es completamente 
independiente de la red eléctrica (excepto cuando se cargan las baterías) y está 
formado por baterías recargables por la red principal y de funcionamiento seguro. 
Cada luminaria tiene su propia batería que, en situación normal, está conectada 
de una manera “flotante” con la red eléctrica. En caso de una falla en la red 
eléctrica, las baterías entran automáticamente en acción. Si se restablece el 
servicio normal, las baterías vuelven a recargarse. Este sistema es el más fiable: 
cada bombilla sigue funcionando incluso durante un incendio o, aunque se 
desintegren los cables de distribución (2). 
 
1.6.2 Alumbrado de emergencia no permanente 
Este tipo de alumbrado opera con una planta generadora para emergencia o un 
centro de baterías que automáticamente entran en acción durante una falla de 
suministro normal de energía. La desventaja del sistema provisto de planta de 
emergencia es que necesita mantenimiento periódico. Otro inconveniente es que 
depende de la red de alumbrado existente para la distribución de energía de 
emergencia y, por consiguiente, ésta puede ser fácilmente interrumpida en caso 
de incendio, daño en la infraestructura del edificio, etc. (2). 
 
1.7 SISTEMAS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
Hay dos tipos de alumbrado de emergencia, ambos tienen diferentes 
características que permiten adaptase al alumbrado que se requiere, el primero es 
el alumbrado independiente estándar que funciona de forma automática en caso 
del faltar el fluido eléctrico, el segundo es el sistema independiente, su activación 
es manual ya que funciona con códigos led´s para programar su funcionamiento; a 
continuación, se describe cada uno de ellos. 
 
1.7.1 Sistema de la luminaria independiente estándar 
Esta clase de sistema utiliza luminarias con bateras integradas, circuitos de carga 
y detección de la alimentación de red; además, garantiza una respuesta de 
conmutación autónoma en una emergencia. Se puede equipar a cada zona con 
una o más luminarias, lo que garantiza la iluminación on durante las emergencias 
gracias a la reserva de potencia almacenada en sus bateras. Dada su forma de 
funcionamiento, las luminarias de emergencia no requieren líneas dedicadas, ya 
que se alimentan a través de las líneas estándar y, durante los apagones, 
obtienen la energía que necesitan para funcionar de las baterías cargadas. Los 
kits de conversión se incluyen con las luminarias independientes, para alimentar 






Figura 2. Conexión sistema de alumbrado independiente estándar 
 
 
1.7.2 Sistema de luminaria independiente 
Este sistema utiliza un control remoto el cual puede realizar algunas operaciones 
cuando el suministro eléctrico esté activado, como por ejemplo sincronizar 
pruebas y a su vez se pueden realizar pruebas manuales instantáneas de 
funcionamiento (12). 
 




1.8 CLASIFICACIÓN ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
Figura 4. Clasificación alumbrado de emergencia 
 
 
Alumbrado de reemplazo 
Es aquel que toma todo o una parte de la iluminación normal, su duración no es 
determinada ya que tiene como fin, permitir la continuidad de las actividades 
normales en caso de corte del suministro eléctrico (13). 
1.8.1 Alumbrado de seguridad 
Diseñado para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o 
que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar 
la zona. Este deberá entrar en funcionamiento cuando la tensión llegue al 70% del 
valor nominal. De este tipo de alumbrado se despliegan otros así (12): 
1.8.1.1 Alumbrado de evacuación 
Este alumbrado debe garantizar una evacuación rápida y segura de las personas 
a través de los medios de escape, facilitando además las maniobras de seguridad 
e intervenciones de auxilio. Su aplicación está estrechamente relacionada con los 
objetivos de la protección contra incendios. Para lograr este objetivo es 
indispensable, además de un alumbrado mínimo, disponer de una clara 
señalización de puertas y circulaciones. Estas señales deben ser inteligibles desde 
la mayor distancia a la cual nos podemos encontrar dentro del edificio (14). 
1.8.1.2 Alumbrado de ambiente o anti-pánico 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico 
y proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes 
identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos. El 
alumbrado ambiente o anti- pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el 
fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la 
iluminancia prevista (15). 
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1.8.1.3 Alumbrado en zonas de alto riesgo 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de 
las personas ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan 
en un entorno peligroso. Permite la interrupción de los trabajos con seguridad para 
el operador y para los otros ocupantes del local.  
 
El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se 
produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para 
abandonar la actividad o zona de alto riesgo (15). 
 
1.9 LUGARES DE INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
Figura 5. Iluminación de emergencia en puertas 
 
Sobre toda puerta en el recorrido de 
evacuación y especialmente en las 




Figura 6. Iluminación de emergencia en cruces 
 
En los cambios de dirección y en las 





Figura 7. Iluminación de emergencia en escaleras 
 
En cada tramo de escaleras y en 
cualquier otro cambio de nivel, de 





Figura 8. Iluminación de emergencia en lugares especiales 
  
Cerca de los equipos que proporcionen ayuda en cualquier tipo de emergencia como 
lo son extintores, manqueras y botiquines médicos. 
 
 
Figura 9. Iluminación de emergencia en tableros de distribución 
 
Cerca de tableros de distribución y de 
iluminación. 
 
Nota: las figuras fueron tomadas de la referencia (16). 
 
1.10 BATERÍAS 
Una batería es un recipiente el cual contiene placas metálicas sumergidas en un 
ácido, esta genera electricidad a través de reacciones químicas. 
 
Las baterías tienen dos polos, uno positivo (+) y otro negativo (-). Los electrones 
(de carga negativa) corren del polo negativo hacia el polo positivo, o sea, son 
recogidos por el polo positivo. A no ser que los electrones corran del polo negativo 
hacia el polo positivo, la reacción química no ocurre. Esto significa que la 
electricidad solo es generada cuando se le liga una carga (17). 
 
La unidad básica de este sistema se denomina celda o elemento, reservando el 
nombre de batería a la unión de dos o más celdas conectadas en serie, paralelo o 
ambas formas, para conseguir la capacidad y tensión deseadas (17). 
 







1.10.1 Tipos de baterías usadas en luminarias de emergencia 
Hay diferentes tipos de baterías usadas en iluminación de emergencia, cada una 
de ellas tienen especificaciones diferentes como se muestra a continuación. 
1.10.1.1 Baterías de níquel y cadmio 
Las baterías de Níquel y Cadmio (NiCd) son unas de las baterías más comunes en 
el mercado. En estas baterías, el polo positivo y el polo negativo se encuentran en 
el mismo recipiente, el polo positivo es cubierto con hidróxido de Níquel y el polo 
negativo es cubierto de material sensible al Cadmio. Son ambos aislados por un 
separador (13). 
 
Las baterías NiCd van perdiendo su tiempo de vida. De cada vez que son 
recargadas el período entre los cargamentos se van envejeciendo. El voltaje del 
NiCd tiende a caer abruptamente, quedando descargadas de un momento para 
otro después de un período considerable de utilización (13). 
1.10.1.2 Baterías de níquel metal hídrido 
Las baterías de Níquel metal hídrido (NiMH), que usan Hidrógeno en su proceso 
de producción de energía, han nacido en los años 70 de las manos del químico 
StandfordOvshinsky, pero solo recientemente fueron redescubiertas para los 
teléfonos móviles. La inusual tecnología de las NiMH permite el almacenamiento 
de mucha más energía. Típicamente, consigue almacenar alrededor de 30% más 
energía que una NiCd de idéntico tamaño, aunque algunos digan que este número 
está subestimado. Estas baterías tampoco usan metales tóxicos, por lo que se 
consideran amigas del ambiente. Muchas de estas baterías son hechas con 
metales como el Titanio, el Zirconio, el Vanadio, el Níquel y el Cromo, y algunas 
empresas japonesas han experimentado, incluso, otros metales como el raro 
Lantano. Este detalle torna las baterías NiMH mucho más caras que las NiCd (18). 
1.10.1.3 Batería de plomo 
Acumulador de energía eléctrica, está formado por placas de plomo alternadas 
con otras de dióxido de plomo, las cuales están separadas por un elemento 
empapado en ácido sulfúrico diluido en agua destilada, llamado electrolito. Cada 
pareja de esas placas genera una tensión de2 Volts. Como la conjuración típica es 
de 12 Volts, se requieren 6 pares de las mencionadas placas para alcanzar la 
tensión de 12 Volts. Dependiendo de la superficie total de las placas, la batera 
alcanzara una determinada capacidad, cuya unidad de medida es Ampere-Hora 
(Ah). 
1.10.2 Mantenimiento de las baterías 
Las baterías de plomo no requieren mantenimiento solo se tiene en cuenta la vida 
útil de las mismas; para el mantenimiento de las bateras de Ni -Cd se recomienda 
realizar test para verificar el estado de las bateras revisando su correcto 
funcionamiento al momento del corte de energía (13). 
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1.10.3 Vida útil de las bateras de plomo. 
Las baterías de plomo sufren auto-descargas que oscilan aproximadamente entre 
7% y el 8% de su capacidad por mes. Si se dejan las baterías en stand-by por dos 
meses, estas habrán perdido un 15% de su capacidad almacenada. 
 
El régimen de auto-descarga es variable según la temperatura; a mayor 
temperatura mayor descarga. La vida útil de una batería también está afectada por 
la temperatura, a mayor temperatura mayor velocidad de envejecimiento. A partir 
de los 23 °C y por cada 9 °C de incremento de la temperatura la vida útil puede 
acortarse a la mitad (19). 
 
1.11 MODELOS DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
En el mercado hay diferentes clases de luminarias de emergencia las cuales 
tienen unas características determinadas que permiten adaptarse a cualquier tipo 
de necesidad ya sea por el tipo de iluminación o por la zona donde serán 
instaladas, a continuación, veremos algunas luminarias autónomas y halógenas 
junto con sus características dadas por sus fabricantes. 
 
Luminarias halógenas 
Las luminarias halógenas son una derivación de las lámparas incandescentes, en 
la que el vidrio se sustituye por un compuesto de cuarzo, que soporta mejor el 
calor lo que permite, lámparas de menor tamaño que soportan potencias altas y 
los gases se encuentran en equilibrio químico, mejorando el rendimiento del 
filamento y aumentando su vida útil.  
 
Algunas de estas lámparas funcionan a baja tensión (por ejemplo 12 Volts), por lo 
que requieren de un transformador para su funcionamiento. La lámpara halógena 
tiene un rendimiento mejor que la incandescente: 18 lm/W y su vida útil se 
aumenta de las 2000 a las 4000 horas de funcionamiento (20). 
Luminaria de emergencia R2 
Las especificaciones son tomadas de (21): 
 
 Fabricante: Sylvania. 
 Tensión: 120 V. 
 Tiempo de operación: 90 minutos. 
 Tipo de batería: Plomo. 
 Luminarias: 2. 







Figura 10. Luminaria de emergencia R2 
 
Nota: Figura tomada de la referencia (21). 
Luminaria halógena LAM-500 
Las especificaciones son tomadas de (22): 
 
 Fabricante: Electrónica Steren S.A. 
 Tensión: 120 V. 
 Batería: 6 V. 
 Tiempo de respuesta: 1 s. 
 Tiempo de carga: 24 horas. 
 Temperatura de operación: -10 °C a 50 °C 
 Duración autónoma: 17 horas. 
Figura 11. Luminaria de emergencia LAM-500 
 
Nota: Figura tomada de la referencia (22). 
Luminaria de emergencia ModelPar-1 
Las especificaciones son tomadas de (23): 
 
 Fabricante: Philips. 
 Tensión: 120 V. 
 Tiempo de operación: 90 minutos. 
 Tensión de la batería: 6 V. 
 Luminarias: 2. 
 Potencia por luminaria: 5,4 W. 





Figura 12. Luminaria de emergencia ModelPar-1 
 
Nota: Figura tomada de la referencia (23). 
 
Luminarias autónomas 
Las luminarias autónomas tienen un funcionamiento mínimo de 1,5 horas 
cumpliendo con la NTC 2050 (2) y su autonomía es del 90% del flujo luminoso 
inicial de emergencia, su encendido es automático ante un corte de energía; 
existen diferentes clases de luminarias como son (24): 
Luminaria de emergencia de 44 LEDs 
Las especificaciones son tomadas de (25): 
 
 Fabricante: Excelite. 
 Voltaje 110-240v 
 Frecuencia 50/60 Hz 
 Potencia nominal 4w 
 Flujo luminoso 80 lúmenes 
 Vida útil 30.000 horas 
 Duración de funcionamiento 
 8 horas carga completa 
 Tiempo de recarga entre 16 – 24 horas 
 
Figura 13. Luminaria de emergencia de 44 leds 
 






Luminaria de emergencia de 48 LEDs 
Las especificaciones son tomadas de (25): 
 
 Fabricante: Excelite. 
 Voltaje 110-240v 
 Frecuencia 50/60 Hz 
 Potencia nominal 5w 
 Flujo luminoso 100 lúmenes 
 Vida útil 30.000 horas 
 Duración de funcionamiento 8 horas carga completa 
 Tiempo de recarga entre 16 – 24 horas 
Figura 14. Luminaria de emergencia de 48 leds 
 
Nota: Figura tomada de la referencia (25). 
Luminaria de emergencia LE200 
Las especificaciones son tomadas de (20): 
 
 Fabricante: Gamasonic. 
 Potencia: 18 W. 
 Autonomía: 5 horas. 
 Color Luz: 6500 K. 
 Color: Blanco. 
 Indicador de carga. 
 Pulsador para prueba. 
 
 
Figura 15. Luminaria de emergencia LE200 
 
Nota: Figura tomada de la referencia (20). 
Luminaria de emergencia con señalizador de GX16 PL 




 Fabricante: Gamasonic. 
 Potencia: 2,5 W. 
 Autonomía: 4,5 horas. 
 Color: Blanco. 
 Batería: Níquel Cadmio. 
 Versión con 38 LEDs de alto brillo permanente. 
 Pulsador para prueba. 
 Indicadores de línea, carga y nivel de batería. 
 Llave de encendido y selección de nivel de luz. 
 
 
Figura 16. Luminarias de emergencia G5 
 
Nota: Figura tomada de la referencia (16): 
 
Luminaria de emergencia G5 
Las especificaciones son tomadas de (16): 
 
Fabricante: Legran 
Potencia: 8 W y PL 11 W. 
Autonomía: 1 y 3 horas. 
Color: Blanco. 
Batería: Níquel Cadmio. 
2 leds testigo de carga de alta luminosidad. 
Protección de red mediante dispositivo electrónico automático (sin fusible).  





2 DISEÑO DE LA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN EL BLOQUE 4   DE 
LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
En la Universidad Tecnológica de Pereira, el bloque 4 (edificio de Mecánica) no 
posee un sistema de iluminación de emergencia el cual garantice la seguridad de 
las personas que allí permanecen, esto traería un gran riesgo en el momento de 
presentarse un acontecimiento que conlleve a un fallo eléctrico en el sistema 
principal de iluminación, ya que no habría un sistema que garantice la iluminación 
necesaria para la correcta evacuación del edificio. Esto no solo traería un 
problema de seguridad, sino que también traería un problema legal ya que en 
Colombia rigen diferentes reglamentos y normas nacionales las cuales deben ser 
cumplidas por los establecimientos. 
 
La integración del sistema de iluminación de emergencia en el bloque 4 (edificio 
de Mecánica) con el alumbrado estándar debe cumplir las normas del sistema 
eléctrico dadas por la NTC 2050, NTC 1700, RETIE, RETILAP y la NFPA, dicha 
integración requerirá un diseño confiable que brinde seguridad en casos de 
emergencia o ausencia eléctrica. 
  
Se consideraron las siguientes etapas para el desarrollo del diseño del alumbrado 
de emergencia: 
 
 Actualización de los planos del bloque 4 (edificio de Mecánica). 
 Clasificación de actividades. 
 Diseño de la iluminación de emergencia. 
 Utilización del software DIALux evo para el diseño y obtención de datos. 
. 
2.1 ACTUALIZACIÓN DE PLANOS Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EN 
EL BLOQUE 4 
Inicialmente se realizó una actualización de los planos arquitectónicos en 
AutoCAD del bloque 4 (edificio de Mecánica), proporcionados por la oficina de 
planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira, posteriormente se hizo una 
clasificación de actividades teniendo en cuenta la programación de asignaturas en 
el bloque 4 suministrada por la oficina de registro y control de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
 
 
2.1.1 PLANTA ELÉCTRICA  
 
2.1.1.1 Planta eléctrica 
En el bloque 4(edificio de mecánica) de la Universidad Tecnológica de Pereira 
cuenta con una planta de emergencia en caso de ausencia del servicio eléctrico, a 
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la planta de emergencia se le hace mantenimiento preventivo cada tres meses y 
uno correctivo si es necesario, esta planta tiene una potencia de uno correctivo 
cuando es necesario, esta planta tiene una potencia de 100,7 kW y una revolución de 
1800 RPM. 
 
Constitución planta eléctrica 
Las partes de manejo de una planta eléctrica son [16]: 
 
Motor: Es una de las dos piezas más importantes de la planta eléctrica, es el 
encargado de producir la potencia necesaria para mover el alternador que 
generara la energía eléctrica.  
 
Alternador: Es el componente más importante de la planta eléctrica, se encarga de 
transformar la energía mecánica del motor en energía eléctrica. Funciona 
cambiando constantemente la polaridad para que haya movimiento y genere 
energía.  
 
Cuadro eléctrico de control: Es el elemento que permite controlar el equipo y su 
funcionamiento, a través del mismo se pone la planta en marcha, se apaga y se 
controlan los parámetros de su funcionamiento.  
 
Cuadro de arranque eléctrico: Este componente de la planta varía según las 
exigencias de cada aplicación, se ven las diferencias de un cuadro de control 
automático y eléctrico. Siendo un equipo de arranque automático aquél que para 
su funcionamiento no necesita de la intervención de personas, este arrancará la 
planta eléctrica de manera autónoma.  
 
Cuadro de arranque automático: Por otro lado, el cuadro de arranque eléctrico, es 
aquel en que la intervención del hombre es necesaria para el arranque y la parada 
de la planta. Hoy día se tiende a que casi todas las plantas sean de control 
automático, empleando para ello diversos autómatas, aunque se puede realizar el 
control de maniobras y protecciones de manera eléctrica.  
 
Bancada de apoyo: Este elemento sirve de base de sujeción al conjunto de motor 
y alternador, su forma y construcción es variable según sea la función o 
características específicas de la planta eléctrica.  
 
Sistema de combustible: Permite el almacenamiento y el suministro de 
combustible al motor para su funcionamiento. El tanque de combustible puede ser 
cilíndrico para instalación horizontal o vertical.  
 
Sistema de gases de escape: Canaliza los gases de escape del motor a una zona 
donde no represente peligro para los seres humanos (asfixia por monóxido de 




2.1.2 CLASIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PRIMER PISO 
 
Para el primer piso del bloque 4 (edificio de mecánica) no se realizaron cambios 
en la estructura. 
 
Tabla 1. Clasificación primer piso 
 
Salón Actualización 
4-101 Depósito de mantenimiento 
4-102 Laboratorio de fluidos 
4-103 Laboratorio de ciencias térmicas 
4-104 Auditorio 
4-105 Rack  
4-106 Baños personas en condición de discapacidad 
4-107 Baños hombres  
4-108 Laboratorio de corrosión  
4-109 Baños administrativos  
4-110 Laboratorio de metalografía 
4-111 Laboratorio de modelos 
4-112 Laboratorio de máquinas y herramientas 
4-113 Centro de documentación 
4-114 lockers 
4-115 Vestier aseadoras 
4-116 Baño mujeres 
4-117 Almacén 
4-118 Almacén 
4-119 Almacén  
 
En la tabla 2 se especifican las dimensiones de cada pasillo del primer piso del bloque 
4 (edificio de mecánica), el cual cuenta con dos pasillos principales. 
 








1 18,9 2,66 Principal Lleva al auditorio y a una 
salida de emergencia 
2 37,6 2,29 Principal Pasillo entradas principales, 
escaleras del segundo piso 
 
En la siguiente figura, se muestra la actualización y clasificación junto con la 
distribución de los pasillos del primer piso del edificio, los pasillos principales están 
marcados con la letra A, son los pasillos con mayor número de tránsito de personas y 






Figura 17. Clasificación pasillos primer piso 
 
2.1.3 Clasificación y actualización segundo piso 
Para el segundo piso se introdujo dos oficinas de profesores las cuales no 
aparecían en los planos arquitectónicos y en la clasificación de actividades, se 
corrigieron y actualizaron los nombres de las aulas de clase, oficinas de 






Tabla 3. Clasificación segundo piso 
Salón Actualización 
4-201 Salón de clases 
4-202 Depósito de telecomunicaciones 
4-203 Baño mujeres 
4-204 Baños hombres 
4-205 Salón de clases  
4-206 Salón de clases 
4-207 Salón de clases 
4-208 Salón de clases 
4-209 Salón de clases 
4-210 Salón de computo facultad ingeniería mecánica  
4-211 Sala especial de formación  
4-212 Cubículos de profesores  
4-213 Cubículos de profesores 
4-214 Cubículos de profesores  
4-215 Cubículos de profesores 
4-216 Cubículos de profesores  
4-217 Cubículos de profesores 
4-218 Cubículos de profesores  
4-219 Cubículos de profesores 
4-220 Cubículos de profesores  
4-221 Cubículos de profesores 
4-222 Cubículos de profesores  
4-223 Cubículos de profesores 
4-224 Cubículos de profesores  
4-225 Cubículos de profesores 
4-226 Cafetín  
4-227 Cubículos de profesores 
4-228 Baños mujeres  
4-229 Baños hombres  
4-230 Cubículos de profesores  
4-231 Cubículos de profesores  
4-232 Cubículos de profesores 
4-233 Semillero de investigación en energías renovables 
4-234 Cubículos de profesores  
4-235 Cubículos de profesores 
4-236 Cubículos de profesores  
4-237 Cubículos de profesores 
4-238 Cubículos de profesores  
4-239 Cubículos de profesores 
4-240 Consultoría en ensayos no destructivos y 
resistencia de materiales 
4-241 Cubículos de profesores  




En la siguiente tabla se especifican las dimensiones de cada pasillo del segundo 
piso junto con una descripción del mismo, este cuenta con 3 pasillos, un pasillo 
principal, dos pasillos secundarios. 
 
 








1 45,2 2,97 Principal Pasillo entrada principal segundo piso  
2 18 2,5 Secundario lleva a las salas de computo  
3 18,33 2,05 Secundario Lleva a la decanatura de mecánica 
 
 
En la figura 18 se muestra la actualización y clasificación junto con la distribución de 
los pasillos en el segundo piso, los pasillos principales están marcados con la letra A, 
son los pasillos con mayor número de tránsito de personas y van directamente a una 
salida, mientras que los pasillos secundarios están marcados con la letra B y son los 








































2.2 DISEÑO DE LA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 
Para el diseño de la iluminación de emergencia fue necesaria la utilización de dos 
software de diseño, el primero fue el AutoCAD en el cual se hicieron las 
actualizaciones correspondientes y se ubicaron las luminarias de forma que 
cumplieran con las especificaciones de las normas anteriormente mencionadas en 
la sección 1 de este trabajo, el segundo software que se utilizó fuel el DIALux evo 
en el cual se realizó el levantamiento de los planos del primer y segundo piso de 
eléctrica para posteriormente colocar las luminarias y realizar la simulación. 
 
La luminaria que se utilizó en las simulaciones echas en el DIALux evo es la 
luminaria G5 EMERG de la compañía Legrand, la información y características de 
esta se muestran en el Anexo A (Luminaria G5 EMERG de Legrand) junto con sus 
especificaciones.  
 
La Figura 19, muestra la distribución fotométrica de la luminaria de emergencia 
61734 G5 NM PL11W de acuerdo al grado de posición, el color rojo (C0 - C180) 
muestra el ángulo de 0⁰ a 180⁰ por este lado la luminaria tiene la mayor emisión de 
luz ya que, forma un ángulo de 50⁰ y el color azul (C90 - C270) muestra el ángulo 
de 90⁰ a 270⁰ por este lado la luminaria tiene el mínimo de emisión de luz, ya que 
el ángulo formado es de 30⁰; de acuerdo a estos datos se tiene en cuenta la 
posición de la luminaria para aprovechar la mayor emisión de luz, que es en 
sentido horizontal (C0 -C180). 
 
  




Cuadro 4. Especificaciones de la luminaria de emergencia G5 EMERG de 
Legrand 
DATOS UNIDADES RESULTADOS 
Potencia  W 8 
Flujo luminoso Lm 800 
Factor de corrección  unidad 1,00 
Factor de alumbrado de emergencia  unidad 1,00 
Grado de eficacia de funcionamiento  unidad 100.03 
Intensidad lumínica mínima en la línea media  lx 1,00 
Factor de mantenimiento  unidad 0,75 
 
2.2.1 Iluminación de emergencia primer piso 
Para este piso utilizamos un total de 28 luminarias de emergencia  que se ubicaron 
en los lugares necesarios para una adecuada evacuación según las normas 
mencionadas en las figuras 20 y 21 se muestra la ubicación de las luminarias y 
sus respectivos circuitos. 
 









En las siguientes imágenes se puede apreciar la iluminación de emergencia en los 
corredores del primer piso ya simuladas en el software DIALux evo, y una vista 
general de los corredores. 
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Figura 22. Corredor principal piso 1 
 
 




Figura 24. Vista total de corredores del primer piso 
 
 
En la Figura 25 y 26 se pueden ver las curvas isolux (isolíneas) y el gráfico de los 
colores falsos respectivamente en el plano de los corredores del primer piso. Gracias 
a esta simulación se puede demostrar que el diseño desarrollado cumple con el 
mínimo de luxes pedido por el RETILAP (2). 
 




Figura 26. Colores falsos primer piso 
 
 
2.2.2 Iluminación de emergencia segundo piso 
Para el segundo piso se utilizaron un total de 65 luminarias de emergencia y 
fueron colocadas en los puntos necesarios para una correcta evacuación según 
las normas antes mencionadas en el capítulo 1, en las siguientes figuras 27 y 28 


























En las siguientes figuras se puede apreciar la iluminación de emergencia en los 
corredores del segundo piso ya simuladas en el software DIALux evo, y una vista 




Figura 29. Pasillo oficinas de profesores 
 
 




Figura 31. Pasillo salas de sistemas 
 
 




En la Figura 33 y 34 se pueden ver las curvas isolux (isolíneas) y el gráfico de los 
colores falsos respectivamente en el plano de los corredores del segundo piso 
Gracias a esta simulación se puede demostrar que el diseño desarrollado cumple con 
el mínimo de luxes pedido por el RETILAP (2). 
 
Figura 33. Isolíneas corredores segundo piso 
 




2.2.3 Calculo de regulación  
El cálculo de la regulación permite saber si la última luminaria del trayecto más 
largo del circuito está recibiendo la tensión adecuada o si de lo contrario no la está 
recibiendo a causa de la caída de tensión causada por el conductor y las demás 
cargas.  
 
Para estos cálculos se utilizó el calibre mínimo permitido por la NTC 2050 (7) que 
es el calibre 14 AWG la tensión de envió es 120 V y el factor de potencia es 0,9.  
 
Tanto el valor de la resistencia (R) y el valor de la reactancia (XL) son tomados de 
la Tabla 9. (Resistencia y reactancia de c.a. de cables trifásicos para 600 V a 60 
Hz y 75 °C. Tres conductores sencillos en tubo conduit) de la norma NTC 2050 (7). 
 
Resistencia: 











Ecuaciones utilizadas para los cálculos de regulación: 
 
Impedancia:                                       𝑍 = √𝑅2 + 𝑋𝐿
2 
 










Caída de tensión:                               ∇𝑉 = 𝐼 ∗ 𝑍 
 
Tensión de envió:                               𝑉𝑒 = 120𝑉 
 
Tensión de recibo:                             ∆𝑉 =  𝑉𝑟 − 𝑉𝑒 
 





Se realizaron los cálculos de la regulación para el primer piso el cual tenía 28 
luminarias distribuidas en 2 circuitos, dichas regulaciones no superaron el 3% 
como se muestra en siguiente tabla. 
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Tabla 5. Regulación y protección para el primer piso 
Cto Longitud(m) luminarias Carga(W) Corriente(A) Regulación% Protección(A) 
1 69,31 16 128 1,18 1,1 15 
2 72,35 12 96 0,88 0,8 15 
 
Para el segundo piso se realizó el cálculo de la regulación para 66 luminarias 
distribuidas en 3 circuitos, dichas regulaciones no superaron el 3% como se 
muestra en siguiente tabla. 
 
Tabla 6. Regulación y protección para el segundo piso 
Cto Longitud(m) luminarias Carga(W) Corriente(A) Regulación% Protección(A) 
1 61,49 26 208 1,73 1,4 15 
 2 85,56 24 192 1,6 1,8 15 
3 52,04 16 128 1,18 0,8 15 
 
2.3 Presupuesto de la iluminación de emergencia 
En la siguiente tabla se muestra el presupuesto total para el diseño de la 
iluminación de emergencia del bloque 4 (edificio de mecánica) de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
 
Los precios fueron cotizados el 28 de abril de 2016 
 
Tabla 7. Presupuesto   
ITEM DESCRIPCION  UN CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL 
1 Luminarias de emergencia un 94 $363.261 $34.146.534 
2 Cable de fase color (negro)calibre 
#14 
m 339,75 $832 $282.672 
3 Cable de neutro 
color(blanco)calibre #14 
m 339,75 $832 $282.672 
4 Cable de tierra color(verde)calibre 
#14 
m 339,75 $832 $282.672 
5 Interruptores termo magnéticos  un 5 $24.000 $120.000 
6 Tablero de 4 breaker  un 2 $32.900 $65.800 
                        











En el bloque 4 (edificio de mecánica) los planos arquitectónicos no coincidían con 
el estado actual del edificio, se actualizaron los planos arquitectónicos del edificio 
se corrigieron y actualizaron los nombres de las aulas de clase, oficinas de 
profesores, direcciones y aulas de maestría. 
 
Gracias a los paquetes computacionales DIALux evo y AutoCAD se pudo 
desarrollar la simulación y el diseño de la iluminación de emergencia y determinar 
la cantidad de luminarias G5 EMERG de la marca Legrand, que se requieren para 
la iluminación de emergencia, en total se requieren 94 luminarias, 28 en el primer 
piso y 66 en el segundo piso.  
 
Se determinó que el costo total de la iluminación de emergencia para el bloque 
4(edificio de mecánica) incluyendo la mano de obra sería de $35.180.350 
 
Las luminarias G5 EMERG de la marca Legrand garantizan una repartición del 
flujo luminoso sobre la superficie del suelo que permite adquirir la cantidad de 
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ANEXO A. LUMINARIA G5 EMERG DE LA MARCA LEGRAND 
 
 
